TOUV NORD CERT GmbH TuVNORD

LangemarckstralRe 20 Zertifizierung
45141 Essen

Tel.: +49 201 8255120

e-mail: prodcert@tuev-nord.de

Technischer Bericht

Priflabor
Produktsicherheit

Bericht Nr. 10799380447 vom 18.03.2008

Auftraggeber: igus GmbH
Spicher Str. 1A
51147 Kéln
Deutschland

Prifgegenstand: Energierohr Typ RX 40

Beurteilungsgrundlagen: DIN EN 60529:2000

Auftragsnummer; 8000380447

Geschafts-Nr.: 2.4- 404110

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Dominik Golomb
Prifzeitraum: Méarz 2010

Ort der Priifung: TUV NORD CERT GmbH, Essen

Dieser Bericht umfasst 2 Seiten

Die auszugsweise Vervielfdltigung dieses technischen Berichts und die Verwendung zu Werbezwecken bedlrfen der schrifflichen Genehmigung des Priflabo-
ratoriums. Dieser technische Bericht stellt das Ergebnis der Prifung an dem vorgesteliten Prifgegenstand dar. Eine allgemein giltige Aussage Gber die Qualitat
der Produkle aus der laufenden Fertigung kann daraus nicht abgeleitet werden.
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1.

Allgemeines

Technische Daten:
Innenbreite Bi [mm]:

AuRenbreite Ba [mm]:

Hi [mm]:
Ha [mm]:

Verfahrweg S [mm]:

Anzahl Kettenglieder :

Biegeradius R [mm]:
H [mm]:

D [mm]:

K [mm]:

Gewicht [kg/m]:
Schutzart:

Innerer Trennsteg:

AuRerer Trennsteg

Rastbarer Einsteckboden

Art der Prifung:

Eingereichte Unterlagen

100
123

H 4+ 50

H-70
H
He =

IP 40

RX40.11
RX40.12
520.103

Schutzartpriifung IP 40

Durchgefiihrte Priifungen

IP Schutzartpriifung

Priifmittelliste

Eine Liste der verwendeten Prifmittel befindet sich in der Projektakte.

Ergebnis

Das Prifmuster erfullt die in der oben genannten Norm an die Schutzart IP 40 gestell-

ten Anforderungen.
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Ahomas Just

Dominik Golomb
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